湖北格泰科技股份有限公司  电话（微信）：13657272102
基于云平台的污水处理厂的手机远程组态监控
1、 软件安装
安卓版使用说明：
1、 打开手机浏览器扫一扫功能，扫描下面的二维码,下载手机监控软件。
[bookmark: _GoBack][image: ]
2、 扫描完成后安装软件，此软件要打开摄像头授权功能。
3、 安装完成后，第一次打开自动启动扫一扫功能，然后扫描下面的二维码。
[image: ]
4、 扫描完成后输入账号密码即可实现手机监控。











苹果系统使用说明：
1、 使用微信扫一扫功能，扫描下图二维码。
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\270340994\Image\C2C\GX4}W{PZ{Z3T(4LO`GPEEWL.png]

2、 扫描后出现类似下图的页面。
[image: ]
3、 点击途中红色的地方，会弹出如下图所示的页面。
[image: ]
4、 点击红色圈圈标记处，使用自带浏览器打开。
5、 打开之后又登录页面，输入账号密码即可。
6、 然后将页面收藏到桌面，下次直接在桌面打开刚才收藏的页面就可以实现手机监控了。
















2、 软件使用
1、 双击首画面，即可切换到运行模式，运行模式下首画面如下：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-36-09-844_com.duobee.vis.png]

通过点击3个白色按钮来选择画面。
2、 点击工艺流程图按钮即可切换到工艺流程图画面，画面如下所示：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-36-26-639_com.duobee.vis.png]

在画面中可以查看设备实时运行状态，已经仪表实时数据，点击右上角可以返回首画面。
3、 在工艺流程图画面中，点击格栅渠中的格栅机图片，可以打开格栅机控制画面，画面如下所示：
[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-36-35-030_com.duobee.vis.png]

可以看到当前格栅机为停止状态，设备控制权限为手动状态，当设备控制权限显示为自动时，点击开关，开关将为ON状态，此时格栅机运行，画面如下：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-51-06-226_com.duobee.vis.png]

4、 点击提升泵图片，弹出提升泵控制画面，提升泵控制画面如下：
[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-36-40-645_com.duobee.vis.png]

画面中有提升泵的运行频率，当前提升泵为停止状态，设备控制权限为手动状态，当设备控制权限显示为自动时，点击开关1或者开关2，开关1或者开关2将为ON状态，此时提升泵1或者提升泵2运行，下图为点击开关1之后的状态。

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-51-18-844_com.duobee.vis.png]

5、 点击推流器图片，弹出推流器控制画面，推流器控制画面如下：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-36-47-314_com.duobee.vis.png]

当前推流器为停止状态，设备控制权限为手动状态，当设备控制权限显示为自动时，点击开关，开关将为ON状态，此时推流器运行，画面如下：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-51-25-538_com.duobee.vis.png]

6、 点击好氧池中的污泥回流泵图片，弹出污泥回流泵控制画面，污泥泵回流控制画面如下：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-36-53-649_com.duobee.vis.png]

当前污泥回流泵为停止状态，设备控制权限为手动状态，自动下控制状态分为时间自动控制和远程启停控制，当设备控制权限显示为自动时，自动下控制状态为时间控制，将通过设定时间及时间段自动控制，如果为远程启停控制，点击远程启停开关，开关将为ON状态，此时污泥回流泵运行，画面如下：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-51-31-537_com.duobee.vis.png]

7、 点击罗茨风机图片，弹出罗茨风机控制画面，罗茨风机控制画面如下：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-19-09-59-30-819_com.duobee.vis.png]

罗茨风机没有设置自控功能，只能显示设备运行状态和频率调节及频率显示，当现场罗茨风机运行时，显示画面如下：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-19-09-59-57-846_com.duobee.vis.png]

8、 点击污泥螺杆泵图片，弹出污泥螺杆泵控制画面，污泥螺杆泵控制画面如下：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-37-08-193_com.duobee.vis.png]

当前污泥螺杆泵为停止状态，当点击开关，开关将为ON状态，此时污泥螺杆泵运行，画面如下：

[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-51-43-977_com.duobee.vis.png]

9、 在工艺流程图中，当某个设备运行时，该设备在在画面中将变为动态显示，模拟设备运行状态，由于截图不能体现，特在此说明。
10、 在首画面中点击运行记录按钮可以切换到运行记录画面，运行记录画面如下：
[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-37-55-667_com.duobee.vis.png]

可以选择需要查看的记录。点击返回主页可以回到主画面。
11、 当在首画面点击历史曲线按钮可以切换到历史曲线画面，历史曲线画面如下：
[image: C:\Users\WC\Desktop\Fw_软著申请资料\手机监控\截图\Screenshot_2017-04-18-10-39-04-489_com.duobee.vis.png]

同样，可以选择需要查看的历史曲线。点击返回主页可以回到主画面。
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